Confine di proprieta

Al corso d'acqua

NOTA BENE:

La quota di scorrimento dell'allaccio in fognatura, al
confine di proprieta, viene determinata solo dopo
I'esecuzione dello stesso in suolo pubblico.
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LEGENDA:

Rete fognaria pubblica per acque meteoriche
Rete fognaria pubblica per acque nere

Rete fognaria pubblica mista

Pozzetti d'ispezione privati (100x100 se h>1
metro, 60x60 se h<1 metro)

Pozzetti interni di raccordo
Sifone "Firenze" con pozzetto
Caditoia

Vasca "IMHOFF"

Pozzetto condensa grassi

Pozzetto stradale di linea
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OGGETTO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

PLANIMETRIA RETE INTERNA
RECAPITO FINALE: FOGNATURA MISTA NON SERVITA DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
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